2 DANAK noj/aNG

Test reg. nr. 428 LABORATORIER A/S

Analyserapport

Rekvirent: Ugerlose Vandvaerk Sagsnavn: Ugerlese Vandverk DGU 205.535
Boringskontrol
Jonstrupvej 62 Sagsbeh.:  Thomas Horndrup
4350 Ugerlose
Prover modtaget: 14-06-2019 Analyse pdbegyndt: ~ 14-06-2019 Rapportdato: 25-06-2019
Rapport nr.: 1924-699
Antal prover: 1 Opbevaring: Pa kel Bilag: 0
Lab. nr. 1924-699-01
Provetype Drikkevand
Emballage: ok
Provetagning: Hejvang
Provetager: LMA
Udtaget fra dato: 14-06-2019
kl.: 11:00
Prove ID Hane pa
boring Detek-

DGU:205.535 tions-  Usikker-
Parameter Enhed Metode graense hed =
Provetagning, kemi Stikpreve DS/ISO 5667-5:2006
2,6-dichlorbenzamid (BAM) <0,01 ug/l LC-MS 1) 0,01 +/-20 %
chlorothalonil-amidsulfonsyre <0,01 ng/l LC-MS 1)* 0,01 +/-20 %
Dimethylsulfamid <0,01 ng/l LC-MS 1) 0,01 +/-20 %
Betegnelser:

cEkspanderet usikkerhed, deekningsfaktor 2. Resultater pa detektionsgreenseniveau er behaftet med en relativ sterre maleusikkerhed end generelt gaeldende.
Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Denne rapport er i henhold til geldende bestemmelser i bekendtgerelse 523 og 524 af 1. maj 2019

Nedenstaende henvisninger kan vere relevante for rapporten:

* Jkke akkrediteret. 1i.m. Ikke malelig. i.a.: Der er ikke analyseret for den pagaldende parameter.

Ledningsevnen er korrigeret til 20 °C ved hjlp af temperaturkompensering.

Detektionsgransen for aggressiv CO2 varierer athaengig af prevens indhold af hydrogencarbonat jfr. Bekendtgerelse 523 om kvalitetskrav til miljemalinger.
2,4+2,5-dichlorphenol angives som sum, da de ikke kan adskilles.

Min. og max.-veerdier ifl. Bekendtgerelse nr. 524 af 1. maj 2019, taphane uden skyl (nitrit afgang vandverk dog med max. verdi specifik til denne)

Hejvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.
Analyseresultater anferes i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle greense- og/eller kravvardier
anvendes analyseresultatet i rapporten.

Proven er udtaget i henhold til geldende provetagningsplan/aftale

Ovrige analyser er lavet hos Hejvang, Dianalund

1) Holstebro afdeling.

Rapport sendes med post til:

Rapport sendes pr. E-mail til:

Holbak Kommune, grundvand@holb.dk

Ugerlose Vandvark, Ole Kristian Jensen, formand@ugvand.dk

Ugerlose Vandvark, Ebbe Andersen, vaerkfoerer@ugvand.dk

Ugerlose Vandvark, Kasser, kasserer@ugvand.dk

Provningsresultaterne galder kun for de prevede emner/delmaengder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse ma rapporten kun gengives i sin helhed.
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